










Beratung. Entwicklung. Produktion.

Tel:  05 51-5 04 77-0 · www.pesos-solar.com

®

eine Marke der PAIRAN elektronik

®

Ihr Weg zu 
effizienter Photovoltaik

Besuchen Sie uns auf der 
Intersolar 2008,  
12. - 14. Juni, 
Neue Messe München,
Halle B5, Stand B5.677.

intersolar2008

Halle B5

Absorptionskältemaschine chillii® PSC10 des Trainingscenter und 
Bürogebäudes BachlerAustria.� Quelle: SolarNext

Fazit und Ausblick
Bei einem generellen Trend zu größeren solarthermischen 
Anlagen für die Heizungsunterstützung bieten kleine ther-
mische Sorptionskältemaschinen gute Möglichkeiten, som-
merliche Wärme effizient zu nutzen. Da der Energiebedarf für 
Klimatisierung weltweit stetig steigt, können die thermisch 
betriebenen Kältemaschinen zu einer deutlichen Reduktion 
des elektrischen Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen 
führen. Grundsätzlich sollte der solare Deckungsgrad von 
Solar-Cooling-Kits über 70 % liegen oder besser ein vollstän-
diges solares Heizsystem vorliegen. Bei sehr geringen Wär-
mepreisen, etwa bei ohnehin vorhandenen solarthermischen 
Anlagen zur Heizungsunterstützung oder in Biomasse-KWK-
Anlagen und langen Laufzeiten, können heute thermische 
Klimatisierungsanlagen nahezu mit elektrischer Kompressi-
onskälte konkurrieren. Im kleinen Leistungsbereich bis 30 
kW Kälte sind nun seit kurzem verschiedene Wasser/Lithi-
umbromid-Absorptionskältemaschinen, ein Ammoniak/Was-
ser-Absorber sowie zwei Wasser/Silikagel-Adsorptionskälte-
maschinen in Europa marktverfügbar. Erste Systemanbieter 
sind mit Solar-Cooling-Kits im kleinen Leistungsbereich am 
Markt vertreten, und es können in den nächsten Jahren wei-
tere erwartet werden. 
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